YDY3x1,5 dla zasilenia
modemu GSM

YDY3x1,5 dla potrzeb
wiasnych dzwigu

YDY9xb do TSZD
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projektowana oprawa Swietlowkowa, plafoniera, 2x18W typu Modena
prod. Plexiform lub inna rownowazna

j.w. z modufem awaryjnym na min 1 godzing

projektowana oprawa Swietlowkowa, kinkietowa, z kloszem, 2x18W, IP—20,
typu Finestra Kinkiet prod. Plexiform lub inna réwnowazna

projektowana oprawa oswietlenia awaryjnego przed windg wewngtrz
budynku zgodna ze standardami obecnie wykorzystywanymi w obiekcie

fgczniki instalacyjne, podtynkowy, 10A, 230V

obwodu oswietleniowego

CRG rozdzielnica gfowna—istn.

—RP rozdzielnica parteru—istn.

=—=RD rozdzielnica dzwigu—proj.

=l ISVAD) tablica sterujgco zasilajgca dzwigu—pro].

® czujka dymu—istn.

CICSP centrala sygnalizacji pozarowej—istn.

L PWP przeciwpozarowy wyfacznik prgdu—istn.
Uwaga:

Dodatkowo w okolicy TS/D nalezy zamontowaé pezprzewodowy moduf GSM,
umozliwiajgcg fgcznosc pomigdzy kabing dZwigu a zewnetrznymi sfuzbami technicznymi.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
ul.Dhuga 44/50, 00-241 Warszawa, tel 510 615 610

INWESTOR:
Powiat Wotominski
ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin

TYTUL PROJEKTU:
PRZEBUDOWA BUDYNKU DPSu O WEWNETRZNY

SZYB WINDOWY DO PRZEWOZU OSOB
NIEPELONSPRAWNYCH

ADRES INWESTYCJI:

Dom Pomocy Spolecznej
ul. Konstytucji 3 Maja 7, 05-250 Radzymin

BRANZA: PROJEKTANT: NR UPR.: PODPIS:

INST.ELEKTRYCZNNE | inz. Wiesta Gizinski 64/Wa/73

PROJEKTOWAL w specj. inst. elektr.
INST.ELEKTRYCZNNE | mgr inz. Waldemar Duranc St-239/86

SPRAWDZIL w specj. inst. elektr.
INST.ELEKTRYCZNNE | Zbigniew Woifiski -

OPRACOWAL

INST.ELEKTRYCZNNE | Piotr Sperzynski -

OPRACOWAL

TYTUL RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
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